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Monterings- og driftsveiledning
Asennus- ja kdyttoohje
Monterings- og driftsvejledning
Beépitési és lizemeltetési utasitas
Navod k montazi a obsluze
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija
Montavimo ir naudojimo instrukcija
Navod na montaz a obsluhu

Navodila za vgradnjo in obratovanje
Upute za ugradnju i uporabu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu
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Magyar

1 Altaldnos megjegyzések

1.1

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve francia. A jelen Utmutatdéban taldlhaté
tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitds forditdsai.

berendezés kdzelében. A jelen utasitas pontos betartasa a rendeltetésszerli hasz-
ndlatnak és a berendezés helyes kezelésének az el6feltétele.

mas ala helyezésre vonatkozo biztonsagtechnikai szabvanyoknak.

EK megfelelGségi nyilatkozat:

Az abban felsorolt szerkezetek velliink nem egyeztetett miiszaki valtoztatasai ese-
tén a jelen nyilatkozat érvényét vesziti.

2 Biztonsag

2.1

Cl g’

42

'''''

amelyeket a szerelés, lizemeltetés és karbantartds soran be kell tartani. Ezért eze-
ket az utasitasokat a beszerelés és az lizembe helyezés el6tt mind a szerel6nek,
mind a felel§s szakszemélyzetnek/lizemeltetdnek feltétleniil el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsdg cimii fo fejezetben leirt dltaldnos biztonsagi elGirasokat kell
betartani, hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlumokkal megjelélt speci-
alis biztonsagi elGirasokat is.

Az lizemeltetési utasitasban hasznalt szimbolumok és figyelemfelhivo
kifejezések

Szimbodlumok:

Altalanos veszélyszimbdlum
Villamos dramiités veszélye

JAVASLAT

Figyelemfelhivo kifejezések:

VESZELY!
Akut vészhelyzet.
Figyelmen kiviil hagyasa halalos vagy nagyon sulyos sériilést okoz.

FIGYELMEZTETES!

A felhasznald (sulyos) sériilést szenvedhet. A ,Figyelmeztetés” szé arra utal, hogy
az informacid figyelmen kiviil hagydsa esetén (sulyos) személyi sériilés veszélye
allhat fenn.

FIGYELEM!

Fenndll a termék/rendszer kdrosodasanak veszélye. A ,Vigyazat” szd arra utal,
hogy az informdciok figyelmen kiviil hagydsa esetén a termék sériilésének veszé-
lye allhat fenn.
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JAVASLAT: Hasznos tanacs a termék kezelésével kapcsolatban. Felhivja a figyel-
met a lehetséges nehézségekre is.

A kozvetleniil a terméken szereplé megjegyzéseket, mint pl.

forgasiranyt jelzé nyilat,

a csatlakozasok jel6léseit,

a tipustablat,

a figyelmeztetd felragaszthato cimkéket,

feltétleniil figyelembe kell venni, és tokéletesen olvashaté dllapotban kell tartani.

A személyzet szakképesitése

A szerelésben, kezelésben és karbantartasban részt vevo személyzetnek az adott
munkadhoz sziikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felelGsségi korok,
illetékességek meghatarozasat és a személyzet felligyeletét az lizemeltetonek kell
biztositania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel,
akkor oktatdsban és betanitasban kell 6ket részesiteni. Ezt sziikség esetén az lize-
meltet6 megbizasabdl a termék gyartdja is elvégezheti.

Veszélyek a biztonsagi elGirasok be nem tartasa esetén

A biztonsdgi utasitasok figyelmen kiviil hagydsa esetén személyi sériilések, vala-
mint a kérnyezet és a termék/rendszer kdrosoddsanak veszélye &ll fenn. A bizton-
sdgi elGirasok be nem tartdsa a kartéritési igényjogosultsag elvesztését okozhatja.
Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa példdul a kovetkezd veszélyeket vonhatja
maga utan:

emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok kovet-
keztében,

a kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargasa réveén,

dologi karok,

a termék/berendezés fontos funkcidinak leallasa,

az elGirt karbantartasi és javitasi munkak ellehetetleniilése.

Biztonsagtudatos munkavégzés

Be kell tartani az érvényben |év0 baleset-megel6zési szabdlyokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia dltal okozott veszélyek kialakuldsat. Vegye
figyelembe a helyi iranyelveket vagy az dltalanos iranyelveket (pl. IEC, VDE stb.),
valamint a helyi dramszolgdltaté vallalatok elGirasait.

Biztonsagi eloirasok az iizemelteto szamara

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlatozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességii vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hidanyos tuddssal
rendelkezd személyek (a gyermekeket is beleértve) hasznaljak, kivéve abban az
esetben, ha a biztonsagukért felel6s személy felligyeli 6ket, vagy tole a késziilék
hasznalatdra vonatkozo utasitasokat kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy ne
jatszanak a késziilékkel.

Ha a terméken/rendszeren lévé forrd vagy hideg komponensek veszélyt jelente-
nek, akkor ezeket a helyszinen biztositani kell az érintés ellen.

Magyar
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2.6

2.7

2.8

A mozg6 komponensek (pl. csatlakozd) szédmadra szolgdlé érintésvédot a termék
tizemelése kdzben tilos eltavolitani.

A veszélyes (pl. robbanékony, mérgezé, forrd) széllitott kbzegek szivdrgasait

(pl. tengelytémités) tgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a személyeket és
a kornyezetet. Tartsa be a nemzeti torvényi elGirasokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat. Vegye
figyelembe a helyi irdnyelveket vagy az dltaldnos irdnyelveket (pl. IEC, VDE stb.),
valamint a helyi dramszolgaltato vallalatok elGirasait.

Biztonsagi utasitasok a szerelési és karbantartasi munkak esetén

Az lUzemeltetonek kell gondoskodnia arrdl, hogy a szerelési és telepitési mun-
Uizemeltetési utasitasbdl kell6 tajékozottsagot szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/berendezésen csak akkor szabad munkat végezni, ha az nem lizemel.
Feltétleniil be kell tartani a termék/berendezés ledllitasara vonatkozd, a Beépitési
és lizemeltetési utasitasban ismertetett eljarasmodot.

Kozvetleniil a munkak befejezése utdn szerelje fel, ill. helyezze lizembe ismét az
Osszes biztonsagi és védoberendezést.

Egyedi atépités és alkatrészgyartas

Az egyedi 4tépités és alkatrészgyartds veszélyezteti a termék/személyzet bizton-
sdgat és a gyartd biztonsdgra vonatkozé nyilatkozatai ezdltal érvényiiket vesztik.
A terméken végzett valtoztatdsok kizardlag a gyartoval folytatott egyeztetés utan
engedélyezettek.

Az eredeti alkatrészek és a gyartd altal jovahagyott tartozékok a biztonsagot szol-
galjak. Mas alkatrészek hasznadlata érvényteleniti az ebbdl ered6 kovetkezménye-
kért fennalld felelGsséget.

Nem rendeltetésszerii hasznalat

A szadllitott termék lizembiztonsdga kizarolag az lizemeltetési utasitas 4. fejezete
szerinti rendeltetésszer(i hasznalat esetén biztositott. A kataldgusban/az adatla-
pokon megadott hatarértékektol semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szallitas és atmeneti tarolas

A berendezés beérkezésekor ellendrizze, hogy nem keletkezett-e abban kar szal-
litds k6zben. Ha valamilyen kart észlel, tegye meg idoben a sziikséges [épéseket a
szallitmanyozonal.

Csomagolja ki az atemel6 telepet, és gondoskodjon a csomagoldanyag Ujrahasz-
nositasarol vagy drtalmatlanitasarodl a kornyezetvédelmi elGirasok betartasaval.

A kiszallitaskor mindenképp ellendrizze a termék allapotat.
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VIGYAZAT! A tarolas koriilményei karokat okozhatnak!

Ha a berendezést késGbbi idopontban kivanja telepiteni, akkor azt litésektdl és
mas kiilsé behatasoktdl (nedvesség, fagy stb.) védve, szdraz helyen kell tarolni.
A szallitas és raktdrozas hémérséklettartomanya: -30°C - +60°C

A terméket 6vatosan mozgassa, hogy az ne sériiljon meg a telepités elott.

4 Felhasznalasi célok

Ez a berendezés egy kompakt atemel6 telep, amely illemhelybdl szarmazé vizszin-
tesen elvezetett szennyezettviz, illetve mosddbol, zuhanyzobdl* vagy bidébol*
szdrmazo szennyezettviz leiiritésére szolgdl. (*: a modelltdl fliggGen).

A késziilék megfelel az EN 12050-3 szabvanynak, valamint a villamos biztonsdgra
és az elektromdagneses 0sszeférhetdségre vonatkozo eurépai szabvanyoknak.

VESZELY! Robbanasveszély!
A rendszerrel gyulékony vagy robbanasveszélyes folyadékok emelése tilos.

5 A termék miiszaki adatai

5.1 Tipusjelzés (1. abra)

HiSewlift Kivitel

HiSewlift: Alapkivitel

Termékkategoria
1: Standard
3: Efficient
5: Premium

Telepités szerel6fal mogé
|: Telepithetd keretbe a szerel6fal mogé

Csatlakozdsok szama + illemhely

Szallitdmagassdg

WILO SE
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5.2 Miuszaki adatok
Hidraulikai adatok

HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35 HiSewlift 3-135

Maximalis szallitdmagassag 5m 5m 5m
Maximalis vizszintes szallitasi
tavolsag 90 m 90 m 90 m
Maximalis tengerszint feletti
magassdg 1000 m 1000 m 1000 m
Szivooldali csatlakozas DN DN40 DN40 DN40
szabvany
Nyomédcsonk csatlakozas DN
szabvany DN32-28-22 DN32-28-22 DN32-28-22
Csatlakozasok szama

lillemhely+1  1lillemhely+3  1lillemhely + 3
Homérséklet-tartomany
Kézegh6mérséklet-tartomany  +5°C - +35°C +5°C - +35°C +5°C - +35°C
Kornyezeti h6mérséklet Max. +40°C Max. +40°C Max. +40°C

Elektromos adatok
Motorvédelmi besorolas IP 44 IP 44 IP 44

Szigetelési osztaly l. osztaly l. osztaly l. osztaly
Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Fesziiltség 220/240V 220/240V 220/240V
Névleges daram 19A 19A 19A

5.3 Szallitasi terjedelem
. Atemelé rendszer
« Uzemeltetési utmutato

HiSewlift 3-15 esetén: kivezet§ konyok (x1), hdrmas kivezetd karmantyd (x1),
32x55 bilincs (x4), 25x40 bilincs (x1), 20x32 bilincs (x1), tdml6 (x1), k6tdzd (x1),
90x110 bilincs (x1), hozzéafolyds konyok (x1), csavar (x2), rogzits pant (x2).

HiSewlift 3-35 esetén: kivezet§ konyok (x1), hdrmas kivezetd karmantyd (x1),
32x55 bilincs (x8), 25x40 bilincs (x1), 20x32 bilincs (x1), tdml6 (x1), k6tdzd (x1),
90x110 bilincs (x1), hozzafolyds karmantydja (x3), oldalsé hozzéfolyds karman-
tydja (3), csavar (x2), régzitd pant (x2).

HiSewlift 3-135 esetén: kivezetd kdnyok (x1), harmas kivezetd karmantyu (x1),
32x55 bilincs (x4), 25x40 bilincs (x1), 20x32 bilincs (x1), hozzafolyas karmantydja
(x1), hozzéfolyds oldalsé dugdja (x2), csavar (x2), régzitd pant (x2).

Leiras

HiSewlift 3-15 és HiSewlift 3-35 (2. 4bra)

- karmantyu

- kdnyok

- hdrmas kivezet6 karmantyu

- dugé

- r6gzitd pant (x2)

- csavar (x2)

- csavaros bilincs (x2 mindegyik alkatrészhez)

- témlo
- kotoz6

46 30/2102
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HiSewlift 3-135 (3. dbra)

- karmantyu

- konyok

- hdrmas kivezet6 karmantyu
- dugd

- rdgzit6 pant (x2)

- csavar (x2)

- habszivacs talp (x2)

- csavaros bilincs (x2 mindegyik alkatrészhez)

6 Leiras és mukodeés

6.1 A termék leirasa (lasd az abrakat)

Olyan hazi szennyezettviz leliritésére szolgdlo kompakt dtemel6 telep, amely ter-
mészetes Uton nem engedhets a csatorndba vagy természetes kifolydba.

6.2 A termék funkcioi

A

WILO SE

Hazi szennyezettviz automatikus gydjtése és leliritése.

7 Telepités és csatlakoztatas

VESZELY! Halilos sériilés veszélye!

A helytelen telepitésnek illetve helytelen villamos csatlakoztatasnak halalos kime-
netele is lehet. Meg kell akadalyozni a villamos energia dltal okozott veszélyek
kialakulasat.

« A telepitési és villamos csatlakoztatdsi munkat kizardlag képzett szakemberek
végezhetik el, a hatdlyos szabalyozasoknak megfelelGen.

» Be kell tartani a baleset-megel6zési szabalyokat.

+ Vegye figyelembe a helyi daramszolgaltato vallalatok elGirdsait!

A kommunitor ugyanabban a helyiségben legyen, ahol az illemhely valamint a

tobbi hozza csatlakoztatott szaniter rendszer talalhaté.

A berendezés legyen kénnyen hozzaférheto ellendrzés és karbantartas céljara.

A rendszernek és a berendezés miikodésének meg kell felelnie a helyi el6irdsoknak

ésaz EN 12056-4 szabvanynak.

A berendezésben a legljabb zajcsokkentési fejlesztéseket alkalmaztuk, ennek

lehet6 legjobb kihasznalasa érdekében tartsa be a kovetkezdket:

- Lehetdleg Ugy telepitse a tartdlyt, hogy az ne érintkezzen a helyiség falaival,

- Teljesen sik feliiletre helyezze el a tartalyt, hogy a rezgésmentesit6 tamaszok
megfelel6en miikodjenek,

- Az elvezetés csovezetékeit megfelelGen kell rogziteni, igy, hogy a rogzitési
pontok kdzott ne legyen egy méternél nagyobb tdvolsag.

HiSewlift 3-15 és HiSewlift 3-35 (4. és 6. 4bra)

HiSewlift 3-135 (5. és 6. dbra)

Magyar
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7.1

7.2

Hidraulikus csatlakoztatas
HiSewlift 3-15 és HiSewlift 3-35 (7. 4bra)
HiSewlift 3-135 (8. abra)

Altalanos csatlakoztatasi elGirasok

Rugalmas, fonattal megerdsitett tomloket vagy merev cséveket haszndljon.
A csovek sulyat ne a rendszer tartsa.

Megfelel6 termékekkel tomitse a csOvezetékeket.

JAVASLAT: Ha a csatlakozdcsOben lIégparna alakul ki, az az aramlasban eltémdodési
problémadkat okozhat. Az eltémddés megeldzése érdekében a hozzafolyd csdvet a
legmagasabb pontjan légteleniteni kell.

Ha az atemelG telepet a burkolat visszahelyezése el6tt telepiti, akkor a csatlako-
zasok telepitése és ellendrzése konnyebben elvégezhetd.

Szivooldali csatlakozas
A szivocs6 atmérdje semmiképp sem lehet kisebb, mint a rendszer csatlakozonyi-
lasa.

Villamos csatlakoztatas (7. abra)

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakuldsat.

+ Az elektromos munkakat kizardlag szakképzett villanyszerelovel végeztesse!

« Avillamos csatlakoztatas el6tt a telepet le kell védlasztani a haldzatrdl (ki kell
kapcsolni), és védeni kell az illetéktelen visszakapcsolds ellen.

+ A biztonsagos telepités és lizemeltetés érdekében gondoskodjon a berendezés
megfelel6 foldelésérdl a villamos ellatas foldelGkapcsaival.

FIGYELEM! Fennill a termék/rendszer karosodasanak veszélye!

A helytelen villamos csatlakoztatas karosithatja a motort.

Az ellatokabel soha nem érhet hozza a cs6h6z vagy a rendszerhez; és védeni kell a
nedvességgel szemben.

A villamos csatlakoztatas teljes kiépitése elott ne kapcsolja be a haldzati kapcso-
|6t.

A berendezés elhelyezése sordn ellendrizze, hogy hozzaférhetd-e a haldzati csat-
lakozé.

A berendezés villamos elldté dramkorét foldelni kell (I. osztaly), és magas érzé-
kenységii hibadram védSkapcsoldval (30 mA) kell védeni.

A csatlakozast kizarolag a berendezés tdpellatasara szabad hasznalni.

Ha a berendezés kabele megsérill, a gyartdnak vagy a gyarté tigyfélszolgdlatanak
ki kell cserélnie azt.

Be kell tartani az adott orszdgban a fliirdoszobak villamos biztonsagi zonakra érvé-
nyes szabvdnyokat (Franciaorszagban pl. az NF C 15-100).
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8 Uzembe helyezés

- Oblitse le néhanyszor az illemhelyet. A WC csésze kivezetésén nem szabad szivdr-
gasnak lennie.

+ Kapcsolja be a rendszer tapellatasat.

+ Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas az atemelG telepre csatlakoztatott szaniter
eszkdzok csatlakozasain.

+ Ellendrizze, hogy az aramfelvétel megegyezik-e a névleges drammal, illetve annal
kisebb-e.

9 Karbantartas

Barmilyen karbantartasi munkat csak arra felhatalmazott és szakképzett sze-
mély végezhet!

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat.

A villamos munkak el6tt a telepet LE KELL VALASZTANI a hélézatrél (ki kell kap-
csolni), és védeni kell az illetéktelen visszakapcsolds ellen.

Ha hosszabb ideig nem haszndlja a berendezést, akkor valassza le a haz vizellato
halézatarol, és védje a fagytdl.

Tisztitas/vizkotelenités

Az atemelG telep tisztitdsahoz és vizkotelenitéséhez olyan vizkGmentesit6 szert
hasznaljon rendszeresen, amelyet specialisan arra fejlesztettek ki, hogy a késziilék
belso alkatrészeinek karositdasa nélkiil tavolitsa el a vizkovet.
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10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!
A rendszeren végzett barmilyen munka el6tt a telepet a villamos csatlakozas kihu-

zasaval LE KELL VALASZTANI a hal6zatrdl, és védeni kell az illetéktelen visszakap-
csolas ellen. Ha a jelz6lampa nem vildgit, az nem jelenti azt, hogy a szivattyu le van
vdlasztva a villamos haldzatrél.

Nem indul a motor

Nincs bedugva a késziilék

Dugja be a késziiléket

Hiba az aramellatasban

Ellendrizze a tapegységet.

Motor vagy szabalyozoérend-
szer hibdja

Lépjen kapcsolatba egy engedéll-
yel rendelkez6 szerelbvel

A motor jaras kdzben z6rgo
hangot ad, vagy nem jar
és bug

A motort egy kiilso targy
blokkolja

Tavolitsa el a kiilso targyat

Motor vagy szabdlyozérend-
szer hibdja

Lépjen kapcsolatba egy engedéll-
yel rendelkezd szerelovel

A készlilék folyton leall és
elindul

Szivargas a csatlakoztatott
szaniter eszk6zoknél

Ellendrizze a felfelé irdnyu rend-
szert

A visszafolyas-gatlo szivarog

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a
visszafolyas-gatlot.

A motor jol lizemel, de
nem kapcsol ki, illetve tul
hosszu ideig miikodik

Tul nagy a lelirités hossza
vagy magassaga (surlddasi
veszteség)

Vizsgalja feliil a telepet

Hidraulikai probléma (elto-
md&dés)

Lépjen kapcsolatba egy engedéll-
yel rendelkezd szerelvel

A berendezés ledllt

A berendezés tul sokaig
volt miikddésben (tdl nagy
hdmérséklet miatti leallds)

Varjon, amig visszaall, majd sziik-
ség esetén Iépjen kapcsolatba
egy engedéllyel rendelkez0 sze-
relovel

A motor akadozva miiko-
dik, az illemhelybdl csak
lassan tavozik a viz

A burkolatban lév6 furat
eltomodott

Sziintesse meg a furat eltomG-
dottségét

Motor hibdja

Lépjen kapcsolatba egy engedéll-
yel rendelkez6 szerelbvel

Zavaros viz folyik vissza a
zuhanyzdba (oldalsé hoz-
zafolyassal rendelkez6
berendezések)

A zuhanyzét a kommuni-
torhoz mérve tul alacsonyan
csatlakoztattak

Vizsgalja feliil a telepet

Eltomddtek az oldalsé hoz-
zafolydsok csapdszelepei

Tisztitsa meg a csaposzelepeket,
majd szilkség esetén Iépjen kap-
csolatba egy engedéllyel rendel-
kez0 szerelGvel

Ha a hiba nem orvosolhato, forduljon a Wilo iigyfélszolgalatahoz.

30/2102



Magyar

11 Potalkatrészek
Az 0sszes potalkatrészt kozvetleniil a Wilo tigyfélszolgdlatatodl kell megrendelni.
Az esetleges hibdk elkeriilése érdekében rendeléskor mindig adja meg a szivattyu
tipustabldjan taldlhatd adatokat.

A pétalkatrész kataldgus elérhetd a www.wilo.com oldalon.

Miiszaki médositasok joga fenntartva!

WILO SE 51
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wilo

Deutsch

Auf Basis der neuen Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die
Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG - kurz
Bauproduktenverordnung (BPV) - wird der Umfang der CE-relevanten Dokumentation
erhoht.

Mit Erhalt dieser CE-Dokumentation:

erhalten Sie die CE-Kennzeichnung fiir das Produkt nach der BPV.

erhalten Sie den Downloadlink fir die Leistungserklarung nach der BPV:
www.wilo.com/legal/

English

Based on the new Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the
Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC - short named
Construction Products Regulation (CPR) - the scope of the CE-relevant documentation is
increased.

Upon receipt of this CE-documentation:

you receive the EC designation for the product according to the CPR.

you receive the download link for the Declaration Of Performance according to the CPR:
www.wilo.com/legal/

Frangais

Basé sur le nouveau reglement (UE) n © 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées pour les produits de construction
et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil - dit 'Réglement des Produits de
Construction' (RPC) - le domaine d'application de la documentation nécessaire pour la
conformité CE a évolué.

Des réception de cette documentation pour la conformité CE:

Le document 'Désignation CE' est fourni avec la documentation délivrée avec le produit
en accord avec le RPC ;

La 'Déclaration de Performance' en accord avec le RPC est téléchargeable a partir du lien
suivant :

www.wilo.com/legal/



0197

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany

2014
(ref.) 2117924.01

PrEN 12050-3:2014

Fakalienhebeanlage zur begrenzten Verwendung

(Produktreferenzcode)

HiSewlift 3-135
HiSewlift 3-35
HiSewlift 3-15

Entwdasserung von Orten unterhalb der Rickstauebene in Gebauden und auf Grundstlicken
zur begrenzten Verwendung, um den Riicklauf in den Gebauden zu vermeiden.

Brandverhalten

NPD

Wasserdichtheit

- Wasserdichtheit

Keine Leckage

- Geruchsdichtigkeit

Keine Leckage

Wirksamkeit (Hebewirkung)

- Férderung von Feststoffen

keine Ansammlung von Feststoffen

- Rohranschliisse

DN 32

- Mindestliftung

Bellftung gewahrleistet

- MindestflieBgeschwindigkeit

0,7 m/s bei 30 kPa

- Freier Mindestdurchgang von Feststoffen 10 mm
Mechanische Festigkeit Keine Verformung
Gerauschpegel < 70 dB(A)

Dauerhaftigkeit

- der Wasserdichtheit und der Geruchsdichtigkeit

Keine Leckage

- der Hebewirkung

keine Ansammlung von Feststoffen

- der mechanischen Festigkeit

Keine Verformung

Gefahrliche Substanzen

NPD




0197

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany

2014
(ref.) 2117924.01

PrEN 12050-3:2014
Lifting plant for limited applications for faecal wastewater

(Product’s reference code)

HiSewlift 3-I135
HiSewlift 3-35
HiSewlift 3-15

Sewage of locations below flood level for limited applications to prevent any backflow into the

buildings and sites.

Reaction to fire NPD
Watertightness

- Watertightness No leakage
- Odourtightness No leakage

Effectiveness (Lifting effectiveness)

- Pumping of solids

no accumulation of solids

- Pipe connections

DN 32

- Minimum ventilation

ventilation ensured

- Minimum flow velocity

0,7 m/s at 30 kPa

- Minimum solids free-passage 10 mm
Mechanical resistance no deformation
Noise level < 70 dB(A)
Durability

- of watertightness & Odourtightness No leakage

- of lifting effectiveness

no accumulation of solids

- of mechanical resistance

no deformation

Dangerous substances

NPD




0197

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
2014
(ref.) 2117924.01

PrEN 12050-3:2014
Stations de relevage a application limitée pour effluents avec matiéres fécales

HiSewlift 3-135
(Code de reference produit) HiSewlift 3-35
HiSewlift 3-15

Relevage a applications limitées sans reflux des points d'écoulement situés en dessous de la
hauteur de refoulement dans les batiments et les terrains.

Réaction au feu: NPD

Etanchéité a I'eau

- Etanchéité a I'eau aucune fuite

- Etanchéité aux odeurs aucune fuite
Performances (de relevage)

- Pompage de substances solides aucune accumulation de solides
- Raccords de conduites DN 32

- Minimum ventilation ventilation assurée

- Vitesse d'écoulement minimum 0,7 m/s a 40 kPa

- Passage libre minimal de solides 10 mm
Résistance mécanique aucune déformation
Niveau de bruit < 70 dB(A)
Durabilité

- de I’étanchéité a I'eau et aux odeurs aucune fuite

- de la performance de relevage aucune accumulation de solides
- de la résistance mécanique aucune deformation
Substances dangereuses NPD




EG KONFORMITATSERKLARUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Produkten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the products of the series
Nous, fabricant, déclarons que les produits de la série

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number
HiSewlift3 is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque
signalétique du produit)

in der gelieferten Ausflihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux Iégislations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-2-41 EN 55014-1+A1+A2:2011 EN 61000-3-2+A1+A2:2009
EN 55014-2+A1+A2:2008 EN 61000-3-3:2008

Dortmund,

@
Digital unterschrieben
H. HERCHENHEIN von M o

Group Quality Manager %%/\: holger.herchenhein@w

ilo.com WILO SE
Datum: 2014.09.15 NortkirchenstraBe 100
09:31:08 +02'00'

N°2117923.01 44263 Dortmund - Germany

(CE-A-S n°4192845)

F_GQ_013-05




(BG) - 6brapckmn e3mk
AEKNAPALNA 3A CbOTETCTBUE EO

WILO SE peknapuvpart, Yye NpoAyKTUTE NOCOYEHN B HacTosiaTta Aeknapaums
CbOTBETCTBAT Ha pa3snopeabute Ha cnefHUTEe eBPOMNenCcKn ANPEeKTUBU U
npuenuTe rm HaumoHas HW 3aKoHoAaTeNcTBa:

Hucko Hanpexerne 2006/95/EO ; EnekTpoMarHMTHa CbBMeCTUMOCT
2004/108/EO

KaKTO MU Ha XapMOHU3UpaHUTe eBpOHeVICKVI CTaH4apTu, YyNOMeHaTu Ha
npeaviiHaTa CTtpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENI O SHODE

WILO SE prohlasuje, ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji
ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpistim, které je prejimaji:

Nizké Napéti 2006/95/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2004/108/ES

a rovnéz spliuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erkleerer, at produkterne, som beskrives i denne erkleering, er i

overensstemmelse med bestemmelserne i falgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Lavspaendings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnA®vel 0TI Ta npoidvTa nou opifovTal aTnv napoloa eupwnaika

dNAwaon ival cUPeWva pe TIG dIATAEEIC TwV NAPAKATW 0dNYIMV Kal TIG EBVIKEG
VOHOBETIEG OTIG ONoieg €XEI HETAPEPOEI:

XaunAng Taong 2006/95/EK ; HAekTpopayvnTikng cupBaTtoTntag 2004/108/EK

Kal eniong Pe Ta €§AG evappoviopéva eupwnaika npdTuna nou avagepovTal
aTnVv nponyouuevn oeAida.

(ES) - Espanol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Baja Tensidén 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on

kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on votnud:

Madalpingeseadmed 2006/95/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2004/108/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel dra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etta tdassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat

seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Matala Jannite 2006/95/EY ; Sahkomagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY]

Lisdksi ne ovat seuraavien edelliselld sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedecim prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2004/108/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleléségi nyilatkozatban megjeldlt
termékek megfelelnek a kovetkez6 eurdpai irdnyelvek elbirasainak, valamint

azok nemzeti jogrendbe atlltetett rendelkezéseinek:

Alacsony Fesziiltségli 2006/95/EK ; Elektromagneses 6sszeférhetségre
2004/108/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono

conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate
a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy, jstatymy nuostatus:

Zema jtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame
puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU

WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti Saja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Zemsprieguma 2006/95/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2004/108/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$éja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Vultagg Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2004/108/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna

precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan

de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

F_GQ_013-0%



(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar med
fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE oswiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sg
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Niskich Napie¢ 2006/95/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2004/108/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposicbes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Joasa Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pycckuii a3biKk
Oeknapauua o cooTBeTcTBUM EBponeiickum HopMmaMm

WILO SE 3aaBnsieT, 4To NpoAyKTbl, Mepeync/ieHHble B JaHHOW Aeknapaunm o
COOTBETCTBMM, OTBEYAIOT CNEeAYIOLMM eBPOMNEeNCKUM AMPEKTUBaM U
HauUMOHaNbHbIM NpeAnncaHusaM:

OupekTtnea EC no HM3KOBOMbTHOMY o6opyaoBaHutio 2004/95/EC ; AnpekTuBa
EC no anekTpoMarHuTHoli coBmectumoctn 2004/108/EC

W rapMOHU3NPOBaHHbLIM €BPONENCKUM CTaHAapTaM, YNoMsHYTbIM Ha
npeablayLlei cTtpaHuLe.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré su predmetom tejto deklaracie,
s v sulade s poZiadavkami nasledujlcich eurdpskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativnych predpisov:

Nizkonapéatové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagneticki Kompatibilitu
2004/108/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajucej strane.

5T

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolocili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno ZdruZljivostjo 2004/108/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej$nji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i foljande intyg dverensstdmmer

med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som infér dem:

L&gspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Det dverensstammer dven med foljande harmoniserade europeiska standarder
som namnts pa den féregdende sidan.

(TR) - Tiirkge
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen trinlerin asagidaki Avrupa yonetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Algak Gerilim Yonetmeligi 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi 2004/108/AT

ve dnceki sayfada belirtilen uyumlastirilmig Avrupa standartlarina.

T-GQ 01505






Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Autonoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OO0
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.

1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO) 9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.
78390 Bois d‘Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE142WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)
T+3623889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt
Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.

20068 Peschiera Borromeo
(Milano)

T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465
T+96614624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. ZloZka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.AS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+18669456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 838109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstrae 100
D-44263 Dortmund
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T +49(0)231 4102-0
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